
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" 

Испытательный л�бораторный центр (И..ЛЦ) 

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВ 
№ 10-02-5211-996 

Дата оформления: 16.06.2021 
Наименование образца (пробы): 

Вода источников централизованного водоснабжения: 
Заявитель (заказчик): 

ВЕРЖДАЮ 

ителя) ИЛЦ 

. Бердникова 

Муниципальное унитарное производственное предприятие :жилищно-коммунального хозяйства 
Похвистневского района Самарской области, 446460, Самарская область, Похвистневский район, село 
Подбельск, vлиuа Юбилейная, дом 4а 
Дата и время отбора образца (пробы): 
Дата и время доставки образца (пробы): 
Цель, основание для отбора: По договору 

08.06.2021 08 ч. 56 мин. 
08.06.2021 11 ч. 40 мин. 

контракт от 09.02.2021 № 1 
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались образцы (пробы): 

Муниципалыfое унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
Похвистневского района Самарской области, 446460, Самарская область, Похвистневский район, село 
Подбельск, улица Юбилейная, дом 4а 
Объект, где производился отбор образца (пробы): 
Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
Похвистневского района Самарской области, Самарская область, Похвистневский район, село Новая 
Точка, скважина №1555 
Код образца (пробы): 
Объем образца: 
Тара, упаковка: 
НД на методику отбора: 
Условия транспортировки: 
Дополнительные сведения: 

!1.2.06.21.5211.Д
7,5 л. 
Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость, пластиковая емкость 

автот ю:/ порт, сумка-холодильник, t+ 5 °С

Обра rf (проба) отобрана и доставлена заказчиком. 
Ответственный за составление протокола: Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.
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ы |.2,06.21.52|l ,д
Отделение лабораторных исследований

,Щата начала исследования: 08.06.2021 11 ч. 55 мин.
Дата окончания исследования: |6.06,202l

]ф
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исследований

Единицы
измерения

Н,Щ на методы
исследований

1 Запах 0 Баллов гост р 57164-20lб

2 Вкус и привкус 0 Баллов гост р 57164-2016

J
Мутность (измеренную

при длине 530 нм)
менее 1 ЕмФ гост р 57164-20|6

4 L{BeTHocTb менее 5 град.
гост 31868-2012
метод Б

5
массов€UI концентрация

нефтепродуктов
менее 0,005 мгiдм ПНД Ф |4,1:2:4.|28-98

6
Фенолы (общие и

пет1.^lие)
менее 0,0005 мйм3 ПНД Ф |4.7:2:4,182-02

7 АпАв менее 0,025 мгhм3
ПНД Ф |4,1:2:4.158-
2000

8 рН 7,5 + 0,2 Един. рН
пнд Ф
97

|4.|:2:3:4.|2|-

9 Сухой остаток 522 * 52 мгhмЗ гост18l64-72

10 жесткость 5,8 * 0,8 ож гост з1954-2012
Метод А

11
окисляемость

перманганатнси
0,75 + 0,15 мймз ПНД Ф 74.1:2:4.154-99

|2 Нитраты 10,3 + 1,5 мгhм3
гост з3045-20|4
метод л

13 Сульфаты 101 * 10 мгhмЗ
гост з|940-2012
Метод 2

14 Фториды 0,31 + 0,04 мг/дмЗ
ГОСТ 4386-89 вариант
А

15 Хлорид (хлор-ион) 1з,4 + 2,0 мгhм3 гост4245-72

к протокоJry Ns 10-02-521 1-996
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lб Медь 0,0104 + 0,00з 1
,змг/дм ПН!Ф14.1:2:4.1З9

11 Железо менее 0,05 мг/дм3

18
Удельная cyмMapнzul

альфа-активность
0,025 + 0,007 Бк/кг

Методика

радиохимического
приготовления счетных
образцов проб питьевой
воtrы от 21,72.2001'

l9 Удельная суммарнаJI
бета-активность

0,24 *.0,07 Бк/кг

Методика

радиохимического
приготовления счетных
образцов проб питьевой
воды от 27.12.200l

20
объёмная активность

радона-222
16,8 + 5,0 Бк/кг

"Методика измерения
активности радона в воде

с использованием
СЦИНТИЛJIЯЦИОННОГО

гамма- спектрометра с

программным
обеспечением

""Прогресс"" J,,lb

40090.8к212"

2l Марганец менее 0,001 мг/дм3
гост 31870-2012
метод 1

п
Должность. Ф.И.о.

Химик-эксперт Варникова М.Л. aя

к протоколу J\Ъ 10-02-521 1-996

к 1.2.06.21.521,1,,д

Отделение лабораторных исследований
,Щата начала исследования: 08.06,2021 12 ч,05 мин.
,Щата окончания исследования: 1 0.06.2021

J\b

п\п
Определяемые

показатели

* Результаты
иоследований

Единицы
измеоения

Н.Щ на методы
исслелований

1
Общее микробное число
(омч)

,7 КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

2

Термотолерантные
колиформные бактерии
(TкБ)

Не обнаружено КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-0l

з
Общие колиформные
бактерии (оКБ) Не обнаружено КоЕ в 100 мл IvIИ( 4.2.1018-0l
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* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по
погрешность и (или) неопределенЕость измерения
**не относится к ОА ИJПI .i.
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не моr(ет быть частично воспроизведён без письменного разрешенrтя ИЛI_{
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ю заказчика чказывается
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